Oggetto: Deliberazione 5 agosto 2025 n. 385/2025/R/EEL — Informativa ai sensi del comma 5.4

Con la presente comunicazione, la Scrivente societa, in attuazione di quanto previsto dal comma 5.4 della
delibera 385/2025/R/EEL (di seguito “delibera”), fornisce un’informativa relativamente alle disposizioni di cui
alla delibera, per quanto riguarda gli impianti di produzione esistenti connessi alla propria rete di
distribuzione.

La delibera disciplina le procedure di adeguamento degli impianti di produzione gia in esercizio, al fine di
disporre quanto prima di soluzioni funzionali ai fini dell’eventuale utilizzo della procedura RIGEDI in
condizioni emergenziali, quali quelle che potrebbero verificarsi gia dalle prossime primavere, garantendo
I’esercizio in sicurezza del SEN.

In particolare, & responsabilita del Produttore che gestisce impianti ricadenti nel perimetro di applicazione
della delibera, I'onere dell’installazione e manutenzione del CCl e del relativo sistema di comunicazione ai
fini dell’applicazione dell’Allegato A.72 al Codice di rete, nonché dell’attivazione dalla funzionalita PF2
“Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO” di cui al comma 2.3, secondo le modalita
disciplinate dagli Allegati O e T alla Norma CEl 0-16 e fermo restando quanto previsto dal comma 8.1 della
delibera.

Nel caso di impianti di produzione esistenti?, come previsto dall’articolo 5, il Produttore deve procedere
all’ladeguamento e inviare apposita comunicazione all'lmpresa distributrice entro:

e |l termine del 28 febbraio 2026 per impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di
1 MW;

e |l termine del 28 febbraio 2027 per impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di
500 kW e minore di 1 MW;

e |l termine del 31 marzo 2027 per impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di
100 kW e minore di 500 kW;

redatta conformemente al format predisposto dalla Scrivente Impresa distributrice e pubblicata sul proprio
sito internet https://consorzioelettrico.com, unitamente al regolamento di esercizio aggiornato ai sensi della
delibera debitamente sottoscritto e ad una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico
abilitato non dipendente del Produttore stesso in cui si attesta che I'impianto di produzione e stato adeguato
alle prescrizioni dell’Allegato A.72 del Codice di Rete e della Norma CEl 0-16 in materia.

Con apposita successiva comunicazione, I'lmpresa distributrice inviera al Produttore il regolamento di
esercizio aggiornato ai sensi della delibera.

La delibera stabilisce altresi, che ai Produttori che hanno proceduto all’adeguamento degli impianti esistenti
sia riconosciuto per ogni impianto di produzione un contributo forfettario come riportato ai commi 5.6 e 5.7.

Entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti e del
nuovo regolamento di esercizio sottoscritto dal Produttore, I'lmpresa distributrice effettua verifiche da
remoto, accompagnate da sopralluoghi a campione, volte a verificare I'avvenuta e corretta installazione dei
dispositivi e la piena operativita della funzionalita di riduzione della potenza di cui all’Allegato A.72 al Codice
di rete, anche effettuando prove di comunicazione con le infrastrutture dell’lImpresa distributrice tramite i
canali messi a disposizione dalla medesima impresa distributrice.

In caso di esito positivo delle verifiche, I'lmpresa distributrice procedera a erogare il contributo forfettario
spettante entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo.

! Per la definizione di “impianti di produzione esistenti” si rimanda all’art. 2.2, lettere d), e), f) della delibera


https://consorzioelettrico.com/

In caso di esito negativo delle verifiche, per cause non imputabili all'Impresa distributrice, verra data evidenza
al Produttore e saranno fornite indicazioni in merito agli interventi correttivi da implementare entro una
scadenza individuata in almeno due mesi per la loro effettuazione. Il Produttore, al completamento degli
interventi, & tenuto a informarne I'lmpresa distributrice, che entro un mese da tale comunicazione procedera
a una nuova verifica. In caso di esito positivo, I'lmpresa distributrice procedera ad erogare il contributo
forfettario entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo. Qualora I'esito delle verifiche
dovesse, invece, mantenersi negativo per cause non imputabili all'Impresa distributrice e siano decorse le
tempistiche di cui ai commi 5.1, 5.2 o 5.3, I'lmpresa distributrice inserira il Produttore, in relazione
all'impianto di produzione oggetto della verifica, tra gli inadempienti ai fini della comunicazione di cui al
comma 6.2, e verra meno per il Produttore, in relazione all'impianto di produzione oggetto della verifica, il
diritto al riconoscimento del contributo forfetario.

| titolari di “impianti di produzione nuovi” come individuati dall’art. 2, comma 2 della delibera, dovranno
installare i dispositivi di cui al comma 3.1 e attivare la funzionalita di cui al comma 2.3 della delibera entro la
data di entrata in esercizio dell'impianto, dandone comunicazione all'impresa distributrice entro la data di
attivazione della connessione ai sensi del TICA. La mancata installazione dei dispositivi e la mancata
attivazione della funzionalita PF2 € condizione sufficiente per sospendere I'attivazione della connessione.

Il Produttore potra contattare la scrivente tramite la PEC pozza@legalmail.com e all’indirizzo mail
info@consorzioelettrico.com con oggetto “Procedura RIGEDI — Delibera 385/2025/R/EEL” per informazioni
inerenti il tema in oggetto e eventuali chiarimenti di ordine tecnico.

Per ogni ulteriore approfondimento in materia si rimanda al testo della delibera 385/2025/R/EEL consultabile
sul sito dell’Autorita al link: https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/385-25



mailto:pozza@legalmail.com
https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/385-25

LOGO AZIENDALE Produttore/ Denominazione Produttore

Prot. Nr. -/ Spett.le
Consorzio Elettrico Pozza soc. coop.
Strada de Pucia, 3 — Fraz. Pozza
38036 San Giovanni di Fassa—Sen Jan (TN)
PEC: pozza@legalmail.it

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO ADEGUAMENTO

Al SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 5 AGOSTO 2025 N. 385/2025/R/EEL

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle conseguenze, responsabilita e delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del citato DPR per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci,

il/la sottoscritto/a , C.F.
residente in nel Comune di provincia di (sigla) ,in
qualita di (specificare se titolare, rappresentante legale, amministratore ecc.)

del/della (specificare se impresa, ditta

individuale, societa, ente, associazione, ecc. e indicare I’esatta denominazione o ragione sociale)

con sede in C.F. P.IVA

, non iscritta / iscritta (cancellare la voce che non interessa) al

registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di

, sezione R.E.A ,
titolare dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte (eolica, fotovoltaica) di
potenza nominale paria MW, codice CENSIMP e codice POD
ubicato nel comune di provincia di (sigla) in localita/Via/Piazza

Premesso che:

La delibera 385/2025/R/EEL (di seguito “delibera”) disciplina inter alia le procedure di adeguamento degli
impianti di produzione gia in esercizio, al fine di disporre quanto prima di soluzioni funzionali ai fini
dell’eventuale utilizzo della procedura RIGEDI in condizioni emergenziali.



Visto

Il termine del 28 febbraio 2026 di cui al comma 5.1 della delibera per le comunicazioni all'lmpresa
distributrice dell’avvenuto adeguamento degli impianti di produzione esistenti di potenza uguale o
maggiore di 1 MW.

Il termine del 28 febbraio 2027 di cui al comma 5.2 della delibera per le comunicazioni all'lmpresa
distributrice dell’avvenuto adeguamento degli impianti di produzione esistenti di potenza uguale o
maggiore di 500 kW e minore di 1 MW.

Il termine del 31 marzo 2027 di cui al comma 5.3 della delibera per le comunicazioni all'Impresa
distributrice dell’avvenuto adeguamento degli impianti di produzione esistenti di potenza uguale o
maggiore di 100 kW e minore di 500 kW.

Il nuovo regolamento di esercizio ricevuto in data dall'lmpresa distributrice in indirizzo,
aggiornato ai sensi della delibera.

Tutto quanto sopra premesso, la Scrivente Societa

Dichiara

Di aver completato I'adeguamento dell'impianto di produzione sopra identificato conformemente a
guanto prescritto dalla delibera.

Si allegano alla presente comunicazione i seguenti documenti:

Copia del documento di identita in corso di validita dello Scrivente;

il nuovo regolamento di esercizio sottoscritto;

la dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico abilitato non dipendente della
Scrivente attestante che I'impianto di produzione € stato adeguato alle prescrizioni dell’Allegato A.72
del Codice di Rete e della Norma CEl 0-16 in materia.

Ai fini dell’espletamento delle verifiche da remoto e dell’eventuale sopralluogo di cui al comma 5.8 della
delibera, si riportano di seguito i riferimenti del referente aziendale incaricato:

Nominativo:
Indirizzo mail:
Recapito telefonico:

Luogo, Data

In fede




